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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

mCUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny Klimosz LE 20

0 mocy nominalnej 20 kW opalany weglem brunatnym sortymentu groszek
produkowany przez:

KLIMOSZ Sp. z o.0.

43-250 Pawlowice, ul. Zjednoczenia 6

Kociol wodny Klimosz LE 20 spetia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

Parametr Symbol | Warto§é | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektyvmoé{: energetyczna 79 o = 75 dla kottow 0 nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane ciepto *Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe Sprimmdtostytkosa potrzeby wlasne pomieszczeri dla paliwa zalecanego
przy przy przy przy przy przy organiczne
gnamionowej | obnizonej | znamionowej | obnizonej | zmamionowej | obnizonej w trybie czastki zwiazki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mogey czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej PM 0GC co NOx
2
E Py B P Mn M elmax elmin Psp Espm | Esose | Esco E;s nox
v
2
g 20,5 5,8 83,90 83,40 0,052 0,028 *0,006 16 14 432 312
£
% kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | =350

“Pomiary zuzycia energii elekirycznej wykonano poza zakresem akredytacji

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 48/16-LG.

Kierownik Laboratorium

v % Yol
dpis)

Lodz; 08.06.2016
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mCUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087
N 93231 L6d ul. Dostaweza | tel. (042) 64 00 821
ZASWIADCZENIE

Kociol wodny Klimosz LE 20

o mocy nominalnej 20 kW opalany weglem kamiennym tzw. ekogroszkiem
produkowany przez:

KLIMOSZ Sp. z o0.0.

43-250 Pawlowice, ul. Zjednoczenia 6

Kociot wodny Klimosz LE 20 speinia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okre$lone Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢ | Jednostka | Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywno$é energetyczna 81 % = 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s =77 dla kottow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane cieplo Sprawnost uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje qmyczace SeZonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszezen dla paliwa zalecanego
przy przy przy przy przy przy organiczne
znamionowej | obniZonej | znamionowej | obnizonej ionowej bnizonej w trybie czastki zwigzki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej PM oGC co NOx
2
E Py Py T My elmax elmin Psp Espv | Esoce | Esco | Eswox
vl
§ 21,00 4,70 86,90 85,20 0,052 0,028 *0,006 30 14 381 273
£
%’ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
2
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <350

*Pomiary zuzycia energii elekirycznej wykonano poza zakresem akredytacji
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikoéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 108/15-LG.

Kierownik Laboratorium
Wz

(p@dpis)

1.6dz; dnia 03.06.2016 .



