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Strojirensky zkuSebni tstav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo panstwowe, Brno, Republika Czeska
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OSVEDCENiIi O ZKOUSCE i
CERTYFIKAT PROBY ig

Vyrobce — Producent CRANP — KOVO, spol. s r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Ceska republika — Republika Czeska

CGso  0.39-00377-17 :
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Vyrobek — Produkt Kotel teplovodni — Kociof ciepfowodny

Typové oznaceni — Oznaczenie typu Orligno 200 25 kW

Pozadavky na ekodesign — Wymagania dot. Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/1189, pfiloha ll, ¢l. 1
ekodesignu Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 2015/1189, zafqcznik Il, art. 1

Metoda zkousek — Metoda testowania CSN EN 303-5:2013

Tfida kotle — Klasa kotfa 5
Zplsob topeni — Sposéb ogrzewania ruéni — recznie
Preferované palivo — Preferowany opat difevo A — drewno A

Vysledky — Wyniki §
Typ — Typ Orligno 200 25 kW §
=
2

Jmenovity vykon — Moc znamionowa

CO (10% 02) mg/m,° 213
OGC (10% O,) mg/mq> 18
Prach — Pyt (10% Oy) mg/m,’ 14
NOx (10% 02) mg/m;° 197
Uzite€na udinnost — 5

Sprawnos$c¢ uzyteczna % 80.1

Sezonni emise — Emisje sezonowe

CO (10% O3) mg/m,’ 213
OGC (10% O2) mg/m,’ 18
Prach — Pyt (10% O3) mg/m,’ 14
NOx (10% 02) mgim,? 197 %
nson % 80
: F1 % 3
',5% F2 % 0 =
= Sezonni energeticka uc¢innost — Seasonal space heating energy
efficiency :
ns % %
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Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Protokol &. — Protokét nr
32-0245/T/1 a protokoly navazuijici - i protokofy nawigzujgce,

Podklad pro vydani osvédceni vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s.,
— Podstawa wydania certyfikatu Cislo osvédé&eni o akreditaci 292/2016

wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CAl, numer $wiadectwa akredytacji 292/2016

Strojirensky zkuebni ustav, s.p. timto osvédéeni o zkouSce potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku provedl
zkous$ky a vypocty s vySe uvedenymi vysledky.

Instytut Badawczy Przemysfu Maszynowego, przedsigbiorstwo parnistwowe niniejszym certyfikatem potwierdza, ze
dokonat oceny przedmiotowego produktu oraz przeprowadzit obliczenia z podanymi ponizej wynikami.

Brno, 2017-04-05

Milan Holomek
vedouci zkusebny tepelnych a ekologickych zafizeni
Kierownik zespotu urzadzen cieplnych i ekologicznych
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