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ZASWIADCZEIi{IE
Nr ED/280/18

Kocioł  wodny DRACO BIO COMPACT 23 F II
o mocy nominalnej 23 kW

opalany pra owanym granulatem drewna typu pelet
produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, uI. Poddane 3

sp eł ni a wym o gi doty cz q c e ekopr oj ehu (e c o des i gn) okr eś  l one
Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 20l5/1189 z dnią 28 lał ietnią 20l5 r. w sprawie wykonania furektywy Pąrląmentu

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczqcych ekoprojektu dla kotlów na paliwa stale.

* Pomiary zllĘcia energii elektryczrej wykonano pozazakesem alaedytacji

Zaś wińczeńe wydano napodstawie wyników badń laboratoryjnychpodanych w sprawozdaniu: nr 2II118-LG.

kierownik Laboratorium ffiF#ffi,ffiffiffiffiffi{fi
f;;nmtyttlt Bmd#trt,CfrV ł

Zaklad I}agiań
ruądf;eń Energetycurlych C{.]E
93-231 Łódź , u|. Dostawcza 1

te|, 42 640-08-21

Łodź ; dnia 26.07.2018

Parametr Symbol Wartoś ć Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnoś ć enęrgety czna
ogrzewan ia pomie szazęń Ts 80 %

> 75 dla kotł ow o nominalnej mocy grzęwczej ś  20 kW
> 77 dla kotł ow o nominalnej mocy grzęwazej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepł o
uzytkowe

Sprawnoś ć uĄrtkowa
*Zuż ycie energii elektrycznęj na

potrzeby wł asnę
Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania

pomiesz częń dla paliw a zalecanego
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Wymogi ekoprojektu: <40 <20 ś  500 <200
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